06. Landes-Feuerwehrverband
Atemschutzzentrale
Petzoldstr. 43

Kont.Nr.:51455619561

4021 Linz
Karteinr: 90003
Geréteart: Pressluftatmer
Type: Spiromatic 90 Baujahr: 01/1900
Fabrikat: Interspiro IntNr.:
Standort: - GN: 9414005
Eigentumer: Justizanstalt Garsten (9) DM: 1608155
A-4451 Garsten LA: 99890-01
Priifablauf: Pressluftatmer Normaldruck UE:
Lungenautomat Dichtheit ohne Mitteldruck positiv , L I oG
MelRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
e von-bis Abf/Anst  Art Anf  Ende And ~ Prizt
| Niederdruck mbar 7,0 8,0 1,0 1,0 A-E 7.4 7,3 -0,10 60
Manometervergleich bei 300bar g In Ordnung
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
- ~ von-bis Abf/Anst Art Anf Ende  And Prizt
| Hochdruck bar 290 310 10,0 10,0 A-E 291 290 -1,00 (M)
Dichtheit Hochdruck, Mitteldruck und Lungenautomat mit Mitteldruck (300bar) 7 In Ordnung
| MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
L_ T von-bis ~ Abf/Anst Art Anf Ende And Prfzt
! Hochdruck bar 290 310 10,0 10,0 A-E 297 295 -2,00 60
Mitteldruck bar 6,0 9.5 0,0 0,0 A-E 8,1 82 0,10
Niederdruck mbar -0,5 1,0 1,0 8,0 A-E 0,0 0,1 0,10
Manometervergleich bei 200bar Py 7 In Ordnung
{ MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
R ~ von-bis Abf/Anst Art Anf Ende And  Prizt )
| Hochdruck bar 190 210 10,0 10,0 A-E 201 205 4,00 (M)
Lungenautomat Offnungsdruck ) e In Ordmarg]
| MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
;7 o von-bis Abf/Anst ~_Art Anf Ende And PrfZt
. Hochdruck bar 140 160 Anf 147
. Mitteldruck bar 40 95 Anf 7.5
L Niederdruck mbar 35 -05 Anf 1,7
Einatemwirdrevrstand? mit Veratmung bei 150bar 7 '”, o,'f’,,"”f’g
| MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
| Lunge: 40,0x2,5 _ von-bis Abf/Anst Art Anf Ende And Prfzt
| Hochdruck bar 130 170 Anf 149 15
| Mitteldruck bar 4,0 9,5 M-M 6,3 7.8
| Niederdruck mbar -10,0 0,0 Min -2,3 2,3
Dichtheit und Statischer Mitteldruck B 7 7 |n9rrrdrr}urh79 7
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
- 2 1 o gl ~___von-bis Abf/Anst Art Anf Ende  And Prizt
Hochdruck bar 140 160 0,0 0,0 Anf 151 60
Mitteldruck bar 6,0 9,5 0,0 0,7 A-E 7.8 78 0,00
Manometervergleich bei 100bar - 7 In Qrdhﬂhg
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
S von-bis ~ AbflAnst Art Anf Ende And Prizt
Hochdruck bar 90 110 10,0 10,0 A-E 100 103 3,00 (M)
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06. Landes-Feuerwehrverband
Atemschutzzentrale
Petzoldstr. 43

Kont.Nr.:51455619561

4021 Linz
Karteinr: 90003
Geréteart: Pressluftatmer
Type: Spiromatic 90 (INT)
Eigentiimer: Justizanstalt Garsten (9) GN: 9414005
Manometervergleich bei 70bar bl T N Y l{]ﬁQrdnung
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
_ = sl von-bis  AbffAnst _Art Anf_ Ende And Prizt
Hochdruck bar 65 75 10,0 10,0 A-E 71 71 0,00 (M)
Anspringdruck der Warneinrichtung S N 7 R I In Ordnung
MefRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
= von-bis AbflAnst At Anf Ende And  Prizt
‘ Hochdruck bar 50 60 Anf 54
Lungenautomat Anschlusspriifung In Ordnung
Bebidnderungen des PreRlIftatmer In Ordnung
Allgemeiner Zustand des PreRluftatmers In Ordnung
Vollstandigkeit des PreRluftatmers In Ordnung

Datum der Priifung:

Art der Priifung:

Prifer:

Prifstelle:

Gepriifte Einheit:
Bewertung des Gerates:
Bemerkung zur Priifung:

26.08.2020 10:18:51
Per. Prifung
Schallmeiner Thomas

06. LANDES-FEUERWEHRKOMMANDO
GN 9414005; DM 1608155; LA 99890-01; UE -

In Ordnung

26.08.2020
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06. Landes-Feuerwehrverband
Atemschutzzentrale
Petzoldstr. 43

Kont.Nr.:51455619561

4021 Linz
Karteinr: 90002
Geréateart: Pressluftatmer
Type: Spiromatic 90 Baujahr: 01/1900
Fabrikat: Interspiro IntNr.:
Standort: - GN: 9426044
Eigentimer: Justizanstalt Garsten (9) DM: 1614048
A-4451 Garsten LA: 99890-01
Priifablauf: Pressluftatmer Normaldruck UE:
Lungenautomat Dichtheit ohne Mitteldruck positiv 7 ) N B 7 In Ordnung
| MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
L ] __von-bis  AbffAnst At Anf  Ende And Prizt
\L Niederdruck mbar 7.0 8,0 1,0 1,0 A-E 7.4 74 0,00 60
Manometervergleich bei 300bar Ok _ InOrdnung
| MeBstelle Einheit Sollwerte Istwerte
i o ~ von-bis - Abf/Anst Art Anf Ende And  Prizt
| Hochdruck bar 290 310 10,0 10,0 A-E 300 302 2,00 (M)
Dichtheit Hochdruck, Mitteldruck und Lungenautomat mit Mitteldruck (300bar) In Ordnung
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
P S von-bis ~ Abf/Anst  Art Anf Ende And Prizt
| Hochdruck bar 290 310 10,0 10,0 A-E 299 297 -2,00 60
‘ Mitteldruck bar 6,0 9,5 0,0 0,0 A-E 7.4 75 0,10
Niederdruck mbar -0,5 1,0 1,0 8,0 A-E 0,6 0,7 0,10
Manometervergleich bei 200bar L 7 In Ordnung
Melstelle Einheit Sollwerte Istwerte
- - ~_von-bis ) Abf/Anst Art Anf  Ende And  Prizt o
Hochdruck bar 190 210 10,0 10,0 A-E 199 204 5,00 (M)
Lungenautomat Offnungsdruck b o 0O
| MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
s von-bis Abf/Anst At Anf  Ende And Przt
Hochdruck bar 140 160 Anf 146
Mitteldruck bar 4.0 9,5 Anf 7.2
Niederdruck mbar 35 -05 Anf -1,0
Einatemwiderstand mit Veratmung bei 150bar . - In Ordnung
[ MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
} Lunge: 40,0x2,5 - o von-bis ) Abf/Anst Art Anf Ende  And Prfzt
| Hochdruck bar 130 170 Anf 157 15
. Mitteldruck bar 4,0 9,5 M-M 6,4 75
| Niederdruck mbar  -10,0 0,0 Min -1,4 -1,4
Dichtheit und Statischer Mitteldruck - oty
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
- S N von-bis Abf/Anst Art Anf Ende /jr)d Pzt
Hochdruck bar 140 160 0,0 0,0 Anf 151 60
Mitteldruck bar 6,0 9,5 0,0 0,7 A-E 75 7,5 0,00
Manometervergleich bei 100bar ] - In Ordnung
Mefstelle Einheit Sollwerte Istwerte
__ _vonbis Abf/Anst Art Anf  Ende And Prizt
Hochdruck bar 90 110 10,0 10,0 A-E 100 102 2,00 (M)
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00. Landes-Feuerwehrverband

Atemschutzzentrale
Petzoldstr. 43

Kont.Nr.:51455619561

4021 Linz
Karteinr: 90002
Gerateart: Pressluftatmer
Type: Spiromatic 90 (INT)
Eigentiimer: Justizanstalt Garsten (9) GN: 9426044
Manometervergleich bei 70bar 7 e S, R I Orﬂqugj
MelRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
T S T T von-bis Abf/Anst ~Art ~Anf Ende And  Prfzt N
Hochdruck 65 75 10,0 10,0 A-E 69 68 -1,00 (M)
Anspringdruck der Warneinrichtung e In Ordnung
MelRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
e =N _von-bis  AbffAnst At ___Anf  Ende And  PriZt B
' Hochdruck 50 60 Anf 56
Lungenautomat Anschlusspriifung In Ordnung
Bebdnderungen des PreBIftatmer In Ordnung
Allgemeiner Zustand des PreBluftatmers In Ordnung
Vollstandigkeit des PreBluftatmers In Ordnung

Datum der Priifung:

Art der Prifung:

Prufer:

Prifstelle:

Gepriifte Einheit:
Bewertung des Gerates:
Bemerkung zur Priifung:

26.08.2020 10:39:58
Per. Prifung
Schallmeiner Thomas

06. LANDES-FEUERWEHRKOMMANDO
GN 9426044; DM 1614048; LA 99890-01; UE -

In Ordnung

26.08.2020
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06. Landes-Feuerwehrverband
Atemschutzzentrale

Petzoldstr. 43

Kont.Nr.:51455619561

4021 Linz
Karteinr: 90001
Geréteart: Pressluftatmer
Type: Spiromatic 90 Baujahr: 01/1900
Fabrikat: Interspiro IntNr.:
Standort: - GN: 9426045
Eigenttimer: Justizanstalt Garsten (9) DM: 1614065
A-4451 Garsten LA: 99890-01
Prifablauf: Pressluftatmer Normaldruck UE:
Lungenautomat Dichtheit ohne Mitteldruck positiv B ~ In Ordnung
| MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
e - von-bis __Abf/Anst  Art Anf Ende And PrfzZt
Niederdruck mbar 7,0 8,0 1,0 1,0 A-E 7.4 74 0,00 60
Manometervergleich bei 300bar - N LA InOrdnung
MelBstelle Einheit Sollwerte Istwerte
R ~von-bis Abf/Anst At Anf  Ende And  Prfzt
| Hochdruck bar 290 310 10,0 10,0 A-E 299 297 -2,00 (M)
Dichtheit Hochdruck, Mitteldruck und Lungenautomat mit Mitteldruck (300bar) In Ordnung
Mefstelle Einheit Sollwerte Istwerte
e e ~_von-bis Abf/Anst Art Anf  Ende And PrfZt
Hochdruck bar 290 310 10,0 10,0 A-E 302 300 -2,00 60
Mitteldruck bar 6,0 9,5 0,0 0,0 A-E 7.4 74 0,00
Niederdruck mbar -0,5 1,0 1,0 8,0 A-E 0,0 0,17 0,10
Manometervergleich bei 200bar il In Ordnung
MeBstelle Einheit Sollwerte Istwerte
. o ) __von-bis  Abf/Anst ) Art Anf Ende Andr Pzt
Hochdruck bar 190 210 10,0 10,0 A-E 200 203 3,00 (M)
Lungenautomat Offnungsdruck 7 ~ InOrdnung
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
e e von-bis Abf/Anst At Anf  Ende And Prizt
Hochdruck bar 140 160 Anf 146
Mitteldruck bar 4.0 9,5 Anf 7,2
Niederdruck mbar 35 -05 Anf -1,7
Einatermwricrigrganq mit Veratmung bei 150bar ) 7 ] In Ordnung
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
Lunge: 40,0x2,5 o o von-bis Abf/Anst Art Anf Ende  And Prizt
Hochdruck bar 130 170 Anf 157 15
Mitteldruck bar 4.0 9,56 M-M 6,3 75
Niederdruck mbar -10,0 0,0 Min -2,2 -2,2
Dichtheit und Statischer Mitteldruck _InOrdnung
[ MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
L - B von-bis Abf/Anst Art Anf Ende And  Prizt
Hochdruck bar 140 160 10,0 10,0 Anf 152 60
Mitteldruck bar 6,0 9,5 0,0 0,7 A-E 7,6 76 0,00
Manometervergleich bei 100bar - 7 _ InOrdnung
MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
) o _von-bis Abf/Anst Art Anf Ende Andi _ Prizt -
Hochdruck bar 90 110 10,0 10,0 A-E 101 103 2,00 (M)

26.08.2020

Pruefdaten-1




06. Landes-Feuerwehrverband

Atemschutzzentrale
Petzoldstr. 43

Kont.Nr.:51455619561

4021 Linz
Karteinr: 90001
Geréteart: Pressluftatmer
Type: Spiromatic 90 (INT)
Eigentiimer: Justizanstalt Garsten (9) GN: 9426045
Manometervergleich bei 70bar P . InOrdnung
| MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
| , i . vonbis  AbffAnst At Anf  Ende And Pzt
| Hochdruck bar 65 75 10,0 10,0 A-E 69 70 1,00 (M)
Anspringdruck der Warneinrichtung 7 7 - 7  InOrdnung
| MeRstelle Einheit Sollwerte Istwerte
} B - von-bis  Abf/Anst Art Anf  Ende And  Prizt
‘ Hochdruck bar 50 60 Anf 57
Lungenautomat Anschlusspriifung In Ordnung
Bebidnderungen des PreRlIftatmer In Ordnung
Allgemeiner Zustand des PreBluftatmers In Ordnung
Vollstindigkeit des PreBRluftatmers In Ordnung

Datum der Priifung: 26.08.2020 10:51:58

Art der Prifung: Per. Prifung

Prifer: Schallmeiner Thomas

Prufstelle: 06. LANDES-FEUERWEHRKOMMANDO
Geprtiifte Einheit: GN 9426045; DM 1614065; LA 99890-01; UE -
Bewertung des Gerates: In Ordnung

Bemerkung zur Prifung:
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